[TPUJIOKEHUE

K Pexomenmarmmu Komrernm

EBpa3uiickoi 3JKOHOMUYECKOW KOMUCCHUH
oT 20 . Ne

PYKOBOJACTBO
10 NMPOBEJAECHUI0 TEMIIEPATYPHOI0 KaPTHPOBAHUS
30H XpaHeHMS JIEKapPCTBEHHBIX CPEACTB

[. O0ume monoxeHus

l. Hactosiiee PykoBOACTBO TMpelHA3HAYEHO IS OpraHU3aldil-
IIPOU3BOJIUTEIICH JIEKAPCTBEHHBIX CPEACTB, OPraHU3allil ONITOBOM TOPTOBIIH
JIEKapCTBEHHBIMU CpeACTBaMHu, MEIUIIUHCKUX OpraHu3aluu,
dbapManeBTUYECKUX  WHCIEKTOPATOB W YIOJHOMOYEHHBIX  OPTaHOB
(3KCHEPTHBIX ~ OpPraHW3alMil) TOCyoapcTB — wieHoB EBpasuiickoro
PKOHOMHUYECKOTO COr03a (J1anee — rocynapcrBa-usieHbl, Cor3) B OTHOIIEHUH
JNEUCTBUI, CB3aHHBIX C JIOKYMEHTHUPOBAHUEM U KOHTPOJIEM pacCIpeaesiCHUs
TEeMIIEpaTyphl B 30HAX XPAaHEHHS JIEKAPCTBEHHBIX CPEACTB, U pa3paboTaHo C
yaetoMm [lpaBun Hajiexamen IucTpuObBIOTOPCKOM MPAaKTUKU B pamMKax
EBpa3niickoro 3KOHOMHUYECKOTO COK03a, YTBEPKICHHBIX pemieHrneM CoBera
EBpa3uiickoro s5koHOMU4ECKOro coro3a ot 3 Hosiopst 2016 1. Ne 0.

2. PYyKOBOACTBO  CONEPKUT  PEKOMEHJALMU MO  IPOBEICHUIO
TEMIIEPaTypPHOTO KapTUPOBAHHSI, IPOBEJICHUIO CHUCTEMAaTH4€CKOTO
KapTUPOBAHMS XOJOJUJIBHBIX W MOPO3WJIBHBIX Kamep, a Takxke Apyrux
MOMEIIEHUIN C KOHTPOJIUPYEMOM TEeMIIepaTypoil, U He 3aTparuBaeT BOMPOCHI,
CBSI3aHHBIE C OJKCIUTyarainueil oOopyloBaHUsS HEOOJNBIIUX Pa3MEPOB

(HampuMmep,  OBITOBBIX  XOJOAWJIBHUKOB U MOPO3WIBHUKOB), €O


Ранее  температурное картирование не распространялось на Медицинские организации.



Почему тогда аптечные организации не включены?

Ни слова о температурном картировании, которому предназначено руководство, или всетаки это и есть температурное картирование, тогда в определениях почему другое.


KBaIU(UKAIUKM, TOATBEPKIAIONIEH MOPUTOAHOCTh XPAHEHUSI B  HEM
TEPMOYYBCTBUTEJIIBHONW MPOAYKIMUA, a TAKXKE BOIPOCHl IKCIUIyaTaluu
MOOWJIBHOTO OOOPYIOBaHUS XOJIOJOBOM II€MH, KOTOPBIE PETYIUPYIOTCS

3aKOHOAATCIILCTBOM I'OCy1apCTB-4JICHOB.

I1. Onpenenenus

4. Jlna uenei Hactosimero PyKoBOACTBa HCHOJB3YIOTCS TOHSTHS,
KOTOPBIE O3HAYAOT CIEAYIOLIEE:

«ropsiyasi TOYKa» — MAKCHMAaJbHbIE 3HAYEHHUS TEMIIEPATyPBH,
3aUKCUpPOBaHHBIE B XOJI€ KApTUPOBAHUS, HO HAXONAIIUECS B TMpeaesax
JOIYCTUMOTO TEMIIEPATyPHOTO JUANa30Ha;

«JIaT4YUK» — MEXaHMYECKOE YCTPOMCTBO WM IU(poBOM, WK
aHaJIOTOBBINM TMpeoOpa3oBareb, KOTOPOE BhIPAOATHIBAET MEXaHUUECKUN WITU
DIIEKTPUYECKUN CUTHAJ, TMepefaBaeMblii Ha MPUOOpP WU KOHTPOJIEp st
MOCJIENYOLIEH UHTEPIIPETALINY;

«30Ha» — MOMEIIEHUE WJIM YaCTh MOMEIICHUN, MPEAHAa3HAYCHHBIX IS
XPaHEHUS JIEKAPCTBEHHBIX CPEJICTB;

«KapTUPOBAHUE» — JOKYMEHTAIBHO O()OPMIICHHOE M3yueHHE MPOduiis
pacmpeneneHns TeMIeparypbl B IpPENeiax 30Hbl XPaHEHUs, BKIIOYAs
ONpPEAECICHUE MECT C MHUHHUMAJIbHBIMU M MAKCHUMAaJbHBIMU 3HAYCHUSMU
(xosiomHast ¥ TOpsYasi TOUYKHU);

«KBaIM(pUKAIUS» — JOKYMEHTAIBHO O(OpMIICHHBIC JEWUCTBUS,
MOATBEPXKIAIOIINE, YTO OOOpPYJAOBAHUE WJIM BCIOMOTATEIbHBIE CHCTEMBbI
CMOHTHUPOBAHBI JOJDKHBIM 00pa3oM, TpaBUWIbHO (YHKIHOHUPYIOT U
JNEUCTBUTEIBHO MPUBOJAT K 0KUIAEMBIM PE3YyJIbTAaTaAM;

«KBaTM(UKAITUS (G YHKITMOHUPOBAHUS — JTOKYMEHTAJIBHO

odopMIICHHBIE JIEUCTBUS, YIAOCTOBEPSIOIIME | IOJITBEPXKAAIOIINE, YTO


В п.1 написано что на основе решения Совета ЕЭС от 3 ноября 2016 г. № 80, почему определение не совпадает?

Нужно пояснить что такое профиль распределения температуры

Дальше во всем тексте встречается "Картирование" и "Температурное картирование"

Это одно и то же?

Необходимо разьяснить отличие этих двух понятий

Не соответствует Решению Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 г. N 77



Нужно объяснить почему

Данное Руководство предназначено для ЛС

Зона хранения лекарственных средств - это не только помещения или его часть.

Сюда относятся холодильные (морозильные) камеры, фургоны транспортных средств и т.д. 

Что такое зона вижу в обзаце сверху, а что такое зона хранения - непонятно
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MOMEIEHHs], 000PYyI0BaHUE U 0OCITYKHUBAIOIIUE CUCTEMBI (DYHKIIMOHUPYIOT B
COOTBETCTBUU C MPOESKTHBIMU CHEIIU(UKAIUIMU;

«KBaTM(UKAITHS (G YHKITMOHUPOBAHUS — TOKYMEHTAIBHO
opopMJIEHHbIE  JEWCTBHS,  MOATBEPXKAAIONIME,  YTO  MOMEUICHUS,
o0opyIoBaHHE U  OOCIYXHMBAKOIIUE CHUCTEMbl (DYHKIMOHUPYIOT B
COOTBETCTBHUU C MIPOCKTHBIMU CHIEUPUKAIUIMU;

«KBaM(UKAIMSA JKCIUTyaTallu» — JOKYMEHTaJIbHO O(OpMIICHHBIC
NEUCTBUSI, TOATBEP)KIAIOIIME, YTO TOMEIIECHUs, OOOpyIOBaHHE U
OOCIY’>KMBAIOUIUE CHUCTEMBI, (PYHKIUMOHUPYIOIIUE COBMECTHO, MOTYT
3((HEKTUBHO U CTAOMIIBHO 3KCIUTYaTUPOBATHCA TaK KaK 3TO MPETyCMOTPEHO
ONOOpEHHBIM TMPOLIECCOM U B  COOTBETCTBUM C  YTBEPKIACHHBIMHU
crenuprKaIusIMu;

«JIGKapCTBEHHBIE ~ CPEACTBA, UYYBCTBUTEIbHBIE K  W3MEHEHHIO
TeMIiepaTypbl U (WJIM) BpEeMEHU XpaHeHus u TpaHcnoptupoBku (UJIII)» —
JIEKapCTBEHHbIE CPEICTBA, KOTOPBIE NMPU XPAHEHWU U TPAHCIOPTUPOBKE B
YCIIOBHSIX, HE COOTBETCTBYIOIIMX YCTAHOBJICHHBIM MTapaMeTpaM OKpYyKarolen
cpenbl U (WIM) BPEMEHHU, TEPSAIOT CBOM CBOMCTBA BIUIOTH JIO IIOJHOIO
HECOOTBETCTBUS CBOEMY Ha3HAUYCHHIO;

«PErHCTpPaToOp JaHHBIX» — CPEICTBO M3MEpEeHHs, O0OecleunBaeT
pPErHCTpaLMI0 JAHHBIX Ha MPOTSHKEHUM 3alaHHOr0 MEpHoJia BPEMEHU U
XpaHEHHE MOJYYEHHBIX JAHHBIX, COXPAHSIS UX LIEIOCTHOCTD, C BO3MOXKHOCTBIO
nepeayu NoTYyYEHHBIX TOKA3aHUM B 3JIEKTPOHHOM BHJIE HA IPYTOM HOCUTEIIb
(HampuMep, Ha KOMIIBIOTED);

«cpella C KOHTPOJMPYEMOM TemIeparypon» — Jwobas cpena,
TeMIeparypa KOTOpPOM TOJJEPKUBACTCS AKTUBHBIM WJIM  MACCUBHBIM
cnocoOOM B 3apaHee YCTAaHOBJIICHHBIX TOYHBIX IIpeleNiax Ha YPOBHE,

OTIINYAaroIIEMCA OT BHCIITHUX YCHOBHﬁ;


Все лекарственные средства имеют деапазон температуры хранения и (или) времени хранения (имеют срок годности). 



В чем разница ЧЛП и просто ЛП?

лишнее

Не встречается в тексте руководства

Уже было выше

Не соответствует Решению Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 г. N 77



Нужно обьяснить почему
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«TeMIlepaTypHbIe KoJeOaHus» — U3MEHEeHUs (TIepenajibl) TeMIepaTypbl
XpaHCHHUS;

«TEMIMEpPATypHbIE OTKJIOHEHUS» — BBIXOJ M3MEPEHHBIX 3HaYCHUU
TEMIIEpaTypbl 3a Mpelaeiabl YCTAHOBJIEHHOIO JUala3OHa XpaHEHUs
TEPMOUYYBCTBUTEIBHON MPOAYKIMH, OO0YyCIaBIMBAIOLIME BO3HUKHOBEHUE
PHUCKOB JIJIsl €€ Ka4eCTBa,

«TeMreparypa XpaHEHHs» — TEeMIIepaTypHbIM Juana3oH XpaHEHUs
TEPMOYYBCTBUTEIBLHON  TPOAYKIMU, YyKa3blBaéMbli B  HOPMAaTHBHBIX
JIOKyMEHTaXx;

«XOJIOAUIBHOE obopynoBanue»  —  Jwoboe  obopynoBaHUE,
NPEIHA3HAUCHHOE JUIsi aBTOMATHMYECKOTO MOJAJEpKaHUsl TeMIeparypbl B
3aKPBITHIX TOMEUICHUIX WIH TEPMOU30IUPOBAHHBIX KaMepax;

«XOJIOIHAsI TOYKa» — MHUHUMaJIbHbIE 3HAUEHUS TEMIIEpaTyphl,
3a(pUKCHUpOBaHHBIE B XO/€ KAPTUPOBAHHUS, HO HaxoAsIluMecs B Ipeaenax

AOITYCTUMOI'O TEMIICPATYPHOIO JJHUalla3oHa.

I1l. TemnepaTypHOe KapTUpPOBaHUE

5. KaptupoBanmne mpeacTaBisger coOOW MpoUeaypy, MO3BOJISIOIIYIO
V3y4UTh pacnpeneneHue TeMIeparyp o 30HE XpaHEHUS,
MPEyCMaTPUBAIOLIEH ONPEACICHHBIN TEMIEPATYPHBIA PEXKUAM, ONPEACIUTH
ropsidue€ M XOJIOJHbICE TOYKH, W SIBISAIOLIYIOCS HEOTHEMJIEMOM YaCThIO
KBaTU(UKAIMKM  30H  XpaHeHus.  JlOMOJHUTENbHO,  TeMIepaTypHOE
KapTUPOBAHHUE MOXKET MPOBOJAMTHCS U B MHBIX CKJIAJICKHX 30HAX (HampHuMep,
30Ha OPUEMKH, 30HA SKCIICTULINN).

6. [IpoBeneHne KapTUpOBaHWS MOXET OBITh  HampaBlIeHO Ha
omnpezeneHue mpoduiis TeMiepaTypsl BO3Ayxa B IyCToM U (WIIH) 3arpyKeHHOM
30HE XpaHEHUS B PEXKUME OKCIUTyaTalluu, ISl BBISIBJICHUS MECT, HE

NpCAHA3HAYCHHDLIX IJIS XPAHCHUA TepMOHYBCTBHTeﬂBHOﬁ MpOAYKIIUH.


Руководство посвящено лекарственным препаратам, а не термочуствительной продукции

Определение скорее относиться к оборудованию для кондиционирования



Холодильное оборудование только понижает температуру

Может или должно?



"иные складские зоны" также относятся к зонам хранения



Не понятный термин

Есть такие отклонения, которые НЕ обуславливеют рисков для качества


5

7. lanHbIe, COOpaHHBIE BO BpeMsl KAPTUPOBAHMUS, SIBIISTFOTCSI HCTOYHUKOM
uHpopMaru, HEOOXOAMMOMN mJigi OoOecredYeHUsT XpaHEHHUs JIEKapCTBEHHBIX
CPEIICTB, YUyBCTBUTEIBHBIX K W3MEHEHHUIO TeMIeparypbl W (WIH) BpEeMEHHU
XpaHEHUS] W TPAHCIOPTHPOBKH, C COOJIONCHWEM PEKOMEHIOBAHHBIX
TEMITEpaTyPHBIX PEKUMOB XPAHCHHUS.

8. TemmepaTypHO€ KapTUpPOBAaHWE WPOBOIUTCA JUISI KaXJAOW 30HBI
XpaHEHUSI C KOHTPOJIMPYEMOM TEMIIEpaTypord 10 MOMEHTa BBOJA €€ B
IKCIUTyaTaluio. B mocieayromeM sl TOATBEP>KIACHUS COOTBETCTBUS 30HBI
XpaHEHHS H HCIOJIB3YeMOro B HEM OOOpYyJOBaHHS YCTaHOBJICHHBIM
OKCIUTyaTallAOHHBIM ~ XapaKTEPUCTHKAM PEKOMEHIYETCS  IePUOINYCCKU
IIPOBOJIUTH TMOBTOPHOE KapTupoBaHue. IoBTOpHOE KapTHpOBaHWE CIEAyeT
IPOU3BECTH B Cly4dae: HM3MEHEHHs Ta0apuTOB W KOH(QUTYpallMH 30HBI
XpaHEHUs] WU CTeJUTakHOTO oOopynoBanus (Oosnee 30 %), Biaustomux Ha
3arpy3Ky MOMEIIECHUS WX ITUPKYJSIIUIO BO3/1yXa, MU 3aMEHbI XO0JI0IUILHOTO
o0OpyI0BaHUs, B Clydyae M3MECHEHHS TEMIIEPATypPHOTO pEXUMa XpaHEHUS B
3a1aHHoM 30He (Hampumep, o011 oT + 2 °C no + 8 °C, uzmenen Ha ot + 8 °C
1o + 15 °C).

Taxoke mpoBezieHNE TOBTOPHOTO KapTUPOBAHUS 11€JI€CO00pa3HO, €CIIH B
X0Jle aHanmu3a pe3yJbTaTOB MOHUTOPUHTA TEMIEPATyphl BBHISBISIOTCS
HEOOBSICHUMBbIC OTKJIOHCHHSI, BBIXOJIINE 3a TMpeaeibl YCTAaHOBJICHHBIX
pabouuXx Uana3oHOB.

JlomyckaeTcsi U3MEHEHHE HACTPOEK XOJOAMIHHOTO 000pYy/IOBaHMS B
npenenax 3aJJaHHOTO Juarna3oHa TEeMITepaTyphl XpaHCHUS
TEPMOUYYBCTBUTEIPHOM  TPOAYKIMH  0€3  MPOBEACHUS  MOBTOPHOTO
KapTUPOBAHUAL.

Hapsimy ¢ TtemmeparypHbIM KapTHpPOBaHHEM B IOMEIICHHSIX C
KOHTPOJIUPYEMOW  TeMIEpaTypoil,  HCHOJB3yeMBbIX  JII  XpaHCHHS

JCKAPCTBCHHBIX CPCACTB, YYBCTBHUTCIBHBIX K HM3MCHCHHUIO TCMIICPATYPbI U


Также для рутинного контороля температуры

Непонятно, как определить эти 30%

Изменение настроек влечет изменение температурного поля, изменения холодных и горячих пятен.

Исследование влажности не относится к теме настоящего руководства
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(W) BpEeMEHHM XpAaHEHUS W TPAHCIOPTUPOBKH,  IOJBEPKEHHBIX
OTPULIATEIIBHOMY  BO3JECUCTBUIO  BBICOKOIO  YPOBHA  OTHOCUTEIIBHOU
BJQKHOCTH W HE 3alIUIIEHHBIX OT JaHHOTO BO3JEWUCTBUS COOCTBEHHOI
YIAKOBKOM, JIOJDKEH O0eCneYuBaThbCs KOHTPOJIb YPOBHS OTHOCHTEIIBHOU
BJIAKHOCTH.

9. IlpoBeneHue KapTUPOBAHUS BKIIIOUAET B C€0sI CIEAYIOIMINE CTANH:

a) MOJArO0TOBKA MIPOTOKOJIa KAPTUPOBAHMUS,;

0) mpoBeIeHUE KapTUPOBAHHS;

B) COCTaBJICHHE OTYETA O KapTHUPOBAHUH;

T') BBIIIOJIHEHHE KOPPEKTUPYIOIIUX JEHCTBUM, WHBIX JACHUCTBUUA U
pEKOMEHIalMi, YKa3aHHbBIX B OTY4ETE€ O KAapTUPOBAaHUM U, IIpHU
HEO0OXOJIMMOCTH, IIPOBEICHUE IIOBTOPHOT'O KapTUPOBAHUSA TUISL

NOATBEPKIeHUS 9PPEKTUBHOCTH TPUHATHIX MEP.

V. O6opynoBanue

10. IIpu mpoBeaeHnn KapTupoBaHus 1Jisi obecnieueHus 3hPEeKTUBHOTO
aHajgu3a PpacHpeNeNICHUs TEMIIEpaTyphl IO CKJIQJCKOM 30HE CIeAyeT
WCIIOJIb30BaTh PETHCTPATOPHl JTaHHBIX, COOTBETCTBYIOIIUE CIICTYIOIIUM
TpeOOBAHUSIM:

a) ObITh TEXHUYECKW MPUTOAHBIMHU [IJIsl BBITIOJHEHHUS TIOCTABICHHON
3aJ1a4¥ U HKCIUTyaTallu B UCCIEAYyEMOM Cpelie;

0) obOecrieurBarh HAJEKHYIO PETUCTPAIMIO JIAHHBIX, OTpPaKaroIIUX
W3MEHECHHE TeMIIEpaTypbl BO BPEMEHU;

B) UMETh COOTBETCTBYIONIUH TUANA30H M3MEPSEMBIX TeMIeparyp s
perucTpanui MUHAMAIHHOTO ¥ MAaKCUMAJLHOTO 3HAYEHUS IPEArnoaaraeMon
TEeMITepaTyphl,

T') IPEIOCTABIATh TOJB30BATEII0 BO3MOXKHOCTh YCTAHOBKHM TNEpPHOJIA

perucTpaluu JaHHBIX ¢ UHTEpBajgamMu oT 1 1o 15 MuHyT uiam 6ojee, a Takxke


от 1 минуты и более
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UMETh JOCTATOYHO MaMATH JIJIsl XPAHEHHUS JAaHHBIX C YYETOM MPEII0IaraeéMomn
IPOAOKUTEILHOCTH UCCIIEI0BAaHUS U BBIOPAHHOTO MHTEPBAJla PEruCTpaluy;

1) MMETh aKTyaJIbHyl0 JaTry T[OBEpKM Ha MOMEHT IpOBEICHUS
TEMIIEpaTypHOTO KapThupoBaHusd. [loBepka oCylIeCTBISIETCS B COOTBETCTBUU C
3aKOHOJATEIbCTBOM  TIOCYJApCTB-4I€HOB.  AOCONIOTHAs ~ MOrPELIHOCTh
PErHCTPATOPOB JAHHBIX JIOJKHA COCTaBIATH He Ooiee + 0,5 °C;

€) oOecrneynBaTh BOBMOXKHOCTh IMEPEHOCA BCEX HAKOIJICHHBIX JIaHHBIX
0 TeMIepaType W BpPEMEHU B HH(POPMALMOHHYID CHUCTEMY JUIS

MNOCJICAYIOIICTO aHaJIn3a,

V. IIpoBeaeHune KapTupoBaHuUs

11. TIpoBeneHuIO KApTUPOBAHUS JJOJDKHO IIPEAIIECTBOBATH COCTABIICHUE
U YTBEPKJICHUE MPOTOKOJIAa UCTbITaHus. J[JIsI KapTUpOBaHUS 30H XpaHEHWS,
HE3aBUCHUMO OT HX OCOOEHHOCTEH, MOJKET OBITh HCIIOJIB30BAaH €IWHBIN
CTaHJAPTHBIA  MPOTOKOJ, B  KOTOPBIM BHOCSATCS  COOTBETCTBYIOIIHE
KOPPEKTUPOBKH U W3MEHEHMS ISl OXBaTa BCEX 3HAYCHUU TeMIEpaTypHOTO
JIMana3oHa.

12. B cocTtaB npOTOKOJIa KAPTUPOBAHUS CIIEYET BKIIFOUUTH CIICTYFOLIUE
pa3aenbl:

COKpAIIICHHUS M OTIPECICHUS;

oIlMCcaHue U 000CHOBAHHUE;

00J1aCTh MPUMEHECHHS;

IIEJIU ¥ 3a/1a41 KapTUPOBAHUS;

METO/I0JIOTHSI IPOBEICHUS KapTUPOBAHUS.

13. B pazgene «CokpameHuss W ONPEACICHUS» IEPEUHCISIOTCS |
pacin@poBBIBAIOTCS COKPAIEHUSI, U IPUBOJIATCS ONIPEACICHUS TEXHUUECKUX

TCPMUHOB, UCITIOJIB3YCMbIX B ITPOTOKOJIC.


"достаточный объем памяти"
Хотя лучше прокосультароваться со специалистом

Здесь необходимо добавить требование:

однотипность приборов контроля, или 

приборы одинаковой температурной инертности.
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B pasnene «Omnucanne u 0OOCHOBaHUE» NPUBOJUTCA OMUCAHUE
00BeKTa, JJIi KOTOPOTO MPOBOJUTCA KApPTUPOBAHHWE U COOTBETCTBYIOIIEE
000CHOBaHUE MPOBECHUS JAHHOTO UCCIIEIOBAHUSI.

B paznene «OO6nacTe MpUMEHEHUS» MOAPOOHO OMUCHIBAIOTCS O0OBEM
BBINIOJIHAEMBIX paOOT U 337ja4u KApTUPOBAHUSI.

OcHoOBHas 3ajaya CBOIUTCS K TOMY, YTOOBI BBISIBUTH TEMIIEPATYpPHbIE
KOJIeOaHUsI U OTKJIOHEHHUSI, KOTOPBIE OKa3bIBAIOT BIMSHUE HA 30HBI XPAaHEHUS B
Ipollecce HCCIENOBaHUs, NJsl MOCIEIYIOIEro MPOBEAEHUS HEO0OXOIUMBIX
KOPPEKTUPYIOLIUX TEUCTBUM.

TemneparypHoe KapTUPOBAaHUE MOXKET MPOBOAUTHCA JUISl IMYCTHIX
CKJIQJICKUX 30H (Hampumep, B XoJe KBanu(pukauuu GyHKIUOHUPOBAHUS) UITU
JUIsL 30H XpaHEHUs, B KOTOPOW YK€ XPaHHUTCS TEPMOUYYBCTBUTEIbHAS
OpOAYKLHMS (HampuMep, B X0J€ KBaTU(UKALIMU SKCILTyaTaliuu).

JUist TOATBEPKAEHNS OTCYTCTBUSI HETATUBHOTO BO3JEHCTBUS CE30HHBIX
TEMIIEpaTypPHBIX KOJIEOAHWW Ha 30HBI XPAaHEHUsI PEKOMEHAYETCS MPOBEACHUE
II0 MEHBIIEN MEpEe ABYX MUCCIEAOBAHUN MO KAPTUPOBAHUIO B KAXKJIOWU 30HE
XpaHEeHUsl (32 MCKIIOYEHUEM XOJIOAWJIBHBIX M MOPO3WJIBHBIX Kamep,
pa3MelaeMblX B TMOMELIECHUAX C KOHTPOJHMPYEMOW CpENoil, Ha KOTOpPBIE
BHEIIIHME YCJIOBUS OKAa3bIBAlOT OIPAHUYECHHOE BIIUSHHUE).

Kak mpaBuio, ogHO HcCClenOBaHHME MPOBOJAUTCS B HamOoJiee XKapKoe
BpeMs I'o/ia, a BTOPOE UCCIeI0BaHNUE B HanboJiee XooiHoe Bpems roja. Takoi
NOJIXOJ IO3BOJISIET PEaau30BaTh HAUXYyAIIME CLHEHApUU TEMIEPaTypHBIX
KOoJeOaHU M OLEHUTh CHOCOOHOCTh HCCIEAYEMON 30HBI XPaHCHHS
NOJIIEPKUBATh 33JaHHYI0 TEMIIEPATypy Ha MPOTSHKEHUH KaJIeHIAPHOIO roja.

CornocrapiieHue pe3yJIbTaTOB CE30HHBIX MCCIIEOBAaHUN MOXKET MOMOYb
BBISIBUTH CE30HHBIE 0COOCHHOCTHU (KOJIeOaHMs) pacipeieICHUSI TEMITEPATYPhI.

Takue ce3oHHBIE OCOOCHHOCTH (KOJeOaHMs) JOJMKHBI OBITH OTIEICHBI OT
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Ipyrux crneurupuyeckux Juisi oObeKTa OCOOCHHOCTEW paclpeiesieHUs
TEMIIEPATYP, BBISIBICHHBIX MTPU MTPOBEAECHUH CPABHUTEIBHOIO HCCIIEIOBAHMUS.

B pazmene «llenm (3amaum) KapTUpPOBaHUS» CIEAYeT OIUCATh
KOHKPETHBIC 11eJ11 (3a7a41) KapTUPOBAHUS, KOTOPHIE MOTYT BKJIFOYATh:

a) BBISIBJICHHE TEMIIEpaTypHbIX KOJIEOAHUM M OTKIIOHEHWH B Mpeiesiax
BBIOpAHHBIX 30H XpPaHEHUS,

0) U3BMEpEHHEe U PETUCTpalusl TEMIEpaTypbl HAa KaXKJIOM YYacTKe
CKJIaJICKOW 30HBI B pa3HbIE JHU HEJEIU U PA3HOE BPEMS CYTOK;

B) OIIMCaHUE JTIOKYMEHTUPOBAHUS 3apErUCTPUPOBAHHBIX
TEeMIEPaTypHbIX KOoJeOaHUW U OTKIIOHEHHU TeMIlepaTypbl B MOMEIICHUSIX C
KOHTPOJIMPYEMOU CPENOM;

') COCTaBIICHUE PEKOMEH IAlUI TI0 OpTraHU3aIKi 0€30MaCHOTO XpaHEHHUS
TEPMOYYBCTBUTEIIBHOUN MPOIYKIIUU B KOHKPETHOM 30HE U ONPEEICHUE MECT,
IJI€ HENb3d pa3MellaTh [JaHHYI NOpoAyKIHio. PexoMeHganuu IOKHBI
YUYUTBIBATh BCE 3apUKCUPOBAHHBIE TEMIIEpAaTypHbIE KOJIEOAHUSI U OTKJIOHEHHS,
BBISIBJICHHBIE B XOJI€ MCCIICIOBAHMS, a TAKXKE JOMYCTUMBIN ISl MPOAYKIIUH
JIMaria3oH TeMIeparyp.

1) OTIPENICTIEHNE MECT I pPa3MEIICHUs JaTYMKOB MOHUTOPUHIA
TeMmneparypsl. Eciiu cucteMa MOHUTOPUHIA YXKE€ YCTAaHOBJIEHA, C MTOMOINIBIO
KapTUPOBAaHUS MOTYT ONPENEIATHCS TOUKH JIJIsl IEPEMEIICHUS TaTYUKOB (MpU
HEOOXOTUMOCTH).

B pazmene «MeTomonorusi NOpOBEICHUS KapTUPOBAHUA») CIIEAYET
OMUCATh:

a) BBIOOp THUIA pErUCTparopa AaHHbIX

EMKOCTh mamsiTU yCTpOMCTBA, MPEIHA3HAYCHHOTO JJIs IPOBEACHUS
U3MEPEHUM, NOKHA OBITh JOCTATOUYHOW MJIsi XpPAaHCHHS JTaHHBIX C YYETOM
MpeAnoiaraéMol MPOJOJKUTEIIBHOCTH UCCIIEIOBAHUSI 1 UHTEPBAJIOB MEXIY

cOopom JaHHBIX. KaXpii perucTparop JaHHBIX JOHKEH UMETh aKTyalbHYIO


Цель - это конечный результат

Задачи - промежуточные задачи на пути к результату

что такое "описание документирования?"

лекарственных средств

Определение (уточнение) мест для размещения датчиков   системы мониторинга температуры.

Может

"интервалов между измерениями"
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JaTy TIOBEpPKM HA MOMEHT MPOBEJEHUSI TEMIEPaTypHOIO KapTUPOBAHMS.
CBezneHus 0 MOBEPKE (HOMEP CBUJIETENIHCTBA) CIEAYET YKa3bIBaTh B OTYETE O
KapTUPOBAHUHU.

[ToBepka NTOMKHA OCYLIECTBISATHCS B OIMPEACICHHBIE MEXIOBEPOUHbBIC
WHTEPBAJIbl B COOTBETCTBUHU C ONKMCAHUEM THUIIA PErUCTPATOPA TAHHBIX.

JI1st cocTaBieHus TEMIIEPATYPHOM KapThl, Kak TPaBUIIO, UCTIOIb3YIOTCS
perucTparopbl  J@HHBIX OJHOTO THIIA, YTO TO3BOJIUT 00ECHEUUTh
COTJIACOBAHHOCTh pe3yNbTaToB HccienoBanusa. COTpyIHUKHA OpraHHU3aluu,
OTBETCTBEHHBIE 3a MPOTPAMMHUPOBAHUE PETUCTPATOPaA TAHHBIX U CYUTHIBAHUE
C HUX JaHHBIX, JOJIKHBI UMETh JOCTYI K PYKOBOJCTBY IO 3KCIUTyaTalluu JJIs
MPABWJIBHOCTH BBITIOJTHEHUSI HEOOXOAUMBIX HACTPOEK.

PexomeHnayeTcss MCIOJIb30BaTh PETUCTPATOPHl JAHHBIX, OCHAICHHBIC
WHIUKATOPOM, 10 KOTOPOMY MOKHO OIMPEAEIUTh CTaTyCc paboThl mpudopa,

0) BBIOOp ~ WCIOJHUTENEH,  OTBETCTBEHHBIX  3a  TPOBEACHHUE
KapTUPOBAHUAL.

Cnenyer  omnpenelutb U COCTaBUTh  CIUCOK  COTPYJAHUKOB,
OTBETCTBEHHBIX 3a KapTUpoBaHUe. Bce OTBETCTBEHHBIE JTNIIA JOJDKHBI IPOUTH
MOATOTOBKY, HEOOXOIUMYIO NJisS BBIMIOJHEHUS MOCTABICHHBIX TEpel HUMHU
3ajad,

B) U3y4Y€HHE OOBEKTA UCCIIETOBAHMUSL.

B oTHOmIeHMM KaxXaoW U3 30H XpaHEHUA, Ji1 KOTOPBIX OymyT
COCTaBJISATHCA TEMIIEPATypHBIE KapThl, PEKOMEHAYETCS cOOpaTh CICAYIONIYIO
uH)OpMAITHIO:

pasMephl 30HBI XpaHEHUS (JJIMHA X MIHPWHA X BBICOTA WM IUIOMIAIb
MIOMEIIICHHUS);

cxema (4epTek) 30H XpaHEeHHs ¢ 0003HAYCHUEM PA3JIMYHBIX AJIEMEHTOB,

TaKHMX KaK IIOJKH HJIIK PasMCIICHHC CTeﬂﬂa)Keﬁ, KOTOPBLIC MOI'YT BJIMATH Ha


Что это такое?
Нужно пояснить

Разве это проблема?

Исключить, так как это лоббирование интересов определенного производителя приборов контроля

"или" заменить на "и"


ЛС храниться на сталлажах, подтоварниках, паллетах.
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PAaBHOMEPHOCTh 000TpeBa U (WJIM) OXJIAXKJICHUSI UCCIIEyEMOTO OOBbEKTa WU
Ha CTaOUIIBHOCTh TEMIIEPATYPhI;

PacrojIOKEHUE HArpeBaTelbHbIX U (WIM) OXJAKIAIOUIMX AJIEMEHTOB,
BKJIIOUAs BO3AyXOpACIPEACIUTENIbHbIE KaHajdbl W (WIHM) MOTOJIOYHbIE
BEHTUJISATOPBI, a TAK)KE KaHAJIbl IPUTOYHOW U BBITSKHON BEHTUJISILIUN;

PaCIOJIOKEHUE PAHEE YCTAHOBIICHHBIX JATYMKOB U YCTPOUCTB KOHTPOJIS
TeMrepaTypsbl (€Ciu ObLTU YCTAHOBJICHBI);

I') ONpEe/eNIeHNE KPUTEPUEB NPUEMIIEMOCTH.

[IpoTokon AOMKEH comepxkarb ONMUCAHUE KPUTEPUEB MPUEMIIEMOCTH,
YCTAHABIMBAEMbIX C YYETOM OCOOEHHOCTEH  TEpMOUYYBCTBHUTEIIbHOU
OPOAYKIMU, KOTOpas OyaeT pa3Mmelarbcsi B HccleayeMou 30He. JlaHHble
KPUTEPUU JNOJDKHBI BKIIFOYATh JOIYCTUMBIN TUANla30H TEMIIEPATypbl BHYTPHU
30HbI XpaHEHMs. B OTAENbHBIX ciaydasX KapTUPOBAHUE MOXKET IPOBOAUTHCS
0e3 MNpeaBapUTEIbLHOTO OIpENeiIeHUs] KPUTEPUEB MPUEMIIEMOCTU. ITO
OPUMEHUMO, MPU ONPEAEICHUU TUIOB TEPMOUYBCTBUTEIBHOU MPOTYKLUH,
KOTOpasi MOXKET O€30MAaCHO XPaHUTHCA B KOHKPETHOM 30HE XpaHEHUs, WU
BbIOpaTh  MEphl, HamnpaBiICHHbIE HA  YIy4YlIEHUE  TEeMIIepaTypHBIX
XapaKTEPUCTHUK CKJIAJCKON 30HbI U ONTUMHU3ALMUIO €€ NCIIOIb30BaHUS.

Ecnu  nopsgok  mpoBeleHHs  TEMIEPATYPHOTO  KapTUPOBAHUSA
(xBanmuukanus GyHKIMOHUPOBAHUSA) MPEAYyCMATPUBAET OTKPHIBAHUE JBEPHU
(nBepeit), ATO MOMKHO OBITh OTPAXKEHO B METOJOJIOTHH TMPOBEICHUS H
Kputepusx npuemiieMoctu. Cieqyer yCTaHOBUTH NapamMeTpbl OTKPBIBAHUS
JBepeit (4acToTa U MPOJOJKUTEIBHOCTS);

1) OIIPEEIIEHNE TOUYEK Pa3MELIEHUS PETUCTPATOPA JAHHBIX.

Toukn pas3MelnieHuss perucTparopa JaHHBIX OMNpPENeNsioTCs  Ha
OCHOBAHUU JAHHBIX, MOJYYEHHBIX TIPU 00CIECAOBAaHUM 30HBI XpaHeHus. s
ONpENENCHUs]  TaKMX  MECT TaKXe  MOXET IPUMEHATHCS  PHUCK-

OPUEHTHUPOBAHHBIN TTOAXO/I.


Какого объекта?

Разъяснить понятия

Необходимо разъяснить, что такое критерии приемлемости зон хранения

Слово не для Руководства

Наверное, нужно заменить на "порядок ее использования"
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Perucrtparopsl 1aHHBIX CIE€IyeT pacrnojiararb B (POpMe CETKH M TaKUM
o0pa3oM, 4TOObI OHU HOKPBIBaTh 30HY XpPaHEHHUS 110 BCEU €€ JIIMHE U ILIUPHUHE.
Peructparopsl amaHHBIX pasMENIalOTCd IO BO3MOXXHOCTM C PaBHBIMHU
VHTEpBaJaMu. PEKOMEHyEMBIN 1IAar CETKUA CPEICTB U3MEPEHUIN TEMIIEPATypPbl
10 TOPU3OHTAJIU:

JUIMHA WJIA IIUpUHA 30HBI XpaHeHus A0 10 meTrpoB — He MeHee
2 PErucTparopoB JIAHHBIX;

JUIMHA WIM IIMpUHA 30HbI XpaHeHus 10 40 MeTpoB — HE MEHee
3 perucTparopoB JaHHBIX;

JUIMHA WJIA IIMPUHA 30HBI XpaHeHus A0 60 MeTpoB — HE MeHee
4 perucTparopoB JIAHHBIX;

JUIMHA WU IIMPUHA 30HBI XpaHeHusi Oosnee 60 METpOoB — HE MEHEe
S perucTparopoB JTAHHBIX.

IIpr cocraBieHUMM CETKM pa3sMELICHHUS JaTYUKOB PEKOMEHIYETCS
YUHUTHIBATH:

IUIAHUPOBKY 30HBI XPAaHEHUS C YKa3aHUEM MECT pa3MEIICHUS
000pyAOBaHUA JUIsl CO3aHUSI KOHTPOJIUPYEMOM CPeIbl;

paboure mapamMeTpbl W TOMOJOTHIO 30HBI XpaHeHus (Hampumep,
KOJIMYECTBO CTEJUIAXKEHN, NX Pa3MeEphl, PACCTOSTHUE MEXy CTEJUIAXKaMU U Jp.);

MeCTa pa3MelleHus: MNPOAYKUHUH (PEerucTparopbl JaHHBIX CIIEIYET
pasMemiath B MecTax (PaKTUYECKOTO U IMPEANojaraéMoro XpaHeHUus
MPOJIYKIIUN);

UHBIE (PaKTOphI, OOYCIABIMBAIOIIME YBEIUYCHHE WM YMEHBIICHHUE
KOJINYECTBA PETUCTPATOPOB TaHHBIX.

B kaxaoll TOYKE CETKM CIENYyET MAOMNOJHUTEIBHO OpPraHUu30BaTh
pa3MelleHre PEerucTpaTopoB JAaHHBIX MO BEPTUKAIM (TIOCIOWHO) C y4eTOM

CIIETYIONTUX TPEOOBAHUM:


ЛС

Если зона хранения 40 на 40 метров - то тоже 3 прибора?

См выше

Необходимо пояснить что такое рабочие параметры зоны хранения

PromFarm
Подсвеченный
покрывали
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pPETUCTPaTOPbl JAHHBIX PA3MEIIAIOTCA APYr HAJ JIPYrOM Ha pa3HOM
BBICOTE B 3aBUCHUMOCTH OT BBICOTHI 30HbI XpaHEHHUS (HE BHICOTHI ITOTOJIKA).

HIDKHSSL TOYKA PA3MEIICHUSI PETUCTPATOPOB JAaHHBIX OIPEIEIAETCA
BBICOTOM HWJ)KHETO YPOBHSI XPAHEHUS TEPMOUYYBCTBUTEIBHOW MPOAYKIUU
(maniera WM HUKHUM SIpYC CTEJUIaXKa), BEPXHSSI TOUKA — BBICOTOM BEPXHETO
YPOBHSI XPaHEHUs] TEPMOUYYBCTBUTEIBHON MPOAYKIMU (BEPXHUU SpYC
CTEJIIaXka).

PexoMenayeMblii mIar CETKM CPEACTB HU3MEPEHUN TEMIEPATYPHI IO
BEPTUKAJIN:

BBICOTA 110 1,5 METpOB OT moJia — He MeHee | perucrparopa JaHHbIX;

BBICOTA JI0 5 METPOB — HE MEHEE 2 PETUCTPATOPOB JIAHHBIX;

BBICOTA CBBIILIIE 5 METPOB — HE MEHEE 3 PETUCTPATOPOB JAHHBIX;

ITo uToram pasMenieHus: perucTpaTopoB JAHHBIX B UCCIEIYEMOW 30HE
Ka)KJ10¥ BEIOpAHHOM TOYKE CJIEyeT MPUCBOUTHh YHUKAIBHBIA HOMED;

€) perucTpaIus TOUeK pa3MEIIEeHUs PETUCTPATOPOB JJAHHBIX

JlaHHBIE 0 MeCTax pa3MEIICHUs PETUCTPATOPOB JAaHHBIX, KOHTPOJIbHbBIC
3HAYCHMsI JIs1 JATYMKOB PEKOMEHIYEeTCs BHECTH B Tabmuily 1o ¢opme,
npuBeaeHHON B Tabnuie 1 uiu oTpa3uth Ha cxeme. Hamnexammm oOpazom
3aJJOKYMEHTUPOBAHHOE PACHOJIOKEHNE UCIIOJIb3YEMBIX IPU NPOBEICHUU
KapTUPOBAHUSI PETUCTPATOPOB JAHHBIX OOECHEYUT COrJIaCOBAHHOCTh BCEX
CE30HHBIX UCCIIEOBAaHUN TEMIIEPATYPHBIX KOJIEOAHMUIA,

) MapKUPOBKA U MPOTPAMMHUPOBAHUE PETUCTPATOPOB JAHHBIX

Kaxnomy perucrparopy IJaHHBIX, HUCIOJB3YEMOMY IPU COCTABJICHUH
TeMIIepaTypHON KapThl, CJIEAyEeT IPUCBOUTH CBOM HUJICHTU(DUKAITMOHHBIN
HOMEp, YKa3aHHBIM B TaOJUIIE PACCTAHOBKU PETUCTPATOPOB JAHHBIX, H
COOTBETCTBYIOIIUM O0Opa3oM MPOMApPKUPOBaTh, WM UCIOJIb30BaTh JJIs

UACHTU(UKAIIUN CEPUIHBIN HOMEP perucTpaTopa JaHHBIX.


Васота от 1,5 до 5 метров

Необходимо разьяснить

Что такое температурная карта
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B ykazannyto Tabiuily 1iesiecooOpa3HO BHECTH CBEJICHUSI O CEPUITHBIX
HOMEpPAX PETrucCTpaTopoB JAaHHBIX, MPUCBOCHHBIX MPOU3BOAUTENIEM, U
JOTIOTHUTEIBHO MPUCBOCHHBIE HACHTU(HUKAIIMOHHBIE HOMEpA, YKa3aHHbIC B
JOTIOJIHUTEILHON ~ MapkupoBke (eciu Obuia mnpumeHeHa). Kaxawiid
perucTparop JaHHBIX CIEAyeT 3almporpaMMHUpPOBATh TaKUM OOpa3oM, 4TOOBI
WHTEpBaJ 3aIMCH JaHHBIX ObLUT OIMHAKOBBIM, KaK MPaBWIo, OT 1 10 15 MHUHYT.
JI1si CMHXpOHM3AlMK JaHHBIX, 3arPy’KaeMbIX C Pa3HbIX YCTPOWCTB, BO BCEX
perucTparopax ITaHHBIX CIEAyeT YCTaHOBHUTH OJMHAKOBOE BpEMs Hadala
pabotsl. [Ipu ycTaHOBKe BpeMeHH Hauyajla UCCIEAOBAHUS CIEyEeT YUYUTHIBATh
BpeMmsi, TpebyeMoe /ISl pa3MEIleHUs] BCEX PETUCTPATOPOB JAHHBIX B 3aJJaHHBIX
MeCTax pa3MeIIeHusl.

Jlo Hayama paboT peKOMEHIyeTCsl YOeIUThCS, YTO BCE PErHUCTPATOPHI
JAHHBIX HAXOJATCA B pabo4YeM COCTOSIHUM W MPOU3BOIAT PETHCTPALMIO
JAHHBIX;

3) pa3MelleHrue PErucTParopoB IaHHbIX.

Peructparopbl TaHHBIX pa3MeIIalOTCs HA CBOUX MECTaX B COOTBETCTBHUU
CO CXEeMOW pa3MmemieHuss W WH(opManue, MPEeACTaBICHHOW B TaOHIle
pa3MEIIeHHs] PEeTrUCTPaTOpOB  JaHHBIX. YCTPOWCTBA JIOJDKHBI — OBITH
YCTAaHOBJICHBl M 3aKPEIUICHBl TaKUM O0Opa30oM, YTOOBI MCKIIOYHUTH HX
MOBPEXKICHHUE WJIM CMEIEHNEe TIPH BHITIOJIHCHUH PYTUHHBIX OTIEPAIMii B 30HE
XpaHEeHHS, TP pPa3MENICHUU WCKIIOUYNTh HEMOCPEACTBEHHBI KOHTAKT
JATYMKOB C METAUIMYECKUMH, OCTOHHBIMH TMOJOOHBIMH IO TEIUIOOTAaue
MOBEPXHOCTSIMH,

1) OMKCaHue IPOBEICHUS KAPTUPOBAHUAI.

KaptupoBanue cKJIaJioB M JPYruX TOMEIICHHWH, TMOIICPKUBAFOIITNX
YCIIOBUSL OKpYXKalOIIEH cpeapl, ClenyeT NpOBOAWTH HE MeHee 7
MOCJICIOBATEIbHBIX CYyTOK, TPU HEOOXOAUMOCTH MPOJOIKUTEIHHOCTh

UCCIIeNOBaHUS  MOXeT ObITh  yBenmuyeHa. Jlms  obopymoBanmsi  C


Нужно указать какую таблицу

Выше по тексту указывался другой интервал

Первого измерения

Измерения

Необходимо добавить, что здесь еще учитывается время преодоления температурной инертности приборов контроля, используемых при проведении температурного картирования
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KOHTPOJIUPYEMOI TeMIEeparypoil, He TMOJBEPraroierocs KpUTHYECKOMY
BO3/ICHCTBUIO CYTOUHBIX WJIM CE30HHBIX KOJICOaHUI TeMIeparypsl (Hampumep,
XOJIOAWIJIBHBIEC U MOPO3UJIbHBIE KaMepbl) CPOK UCCIIEIOBAHUS MOXKET COCTaBUTh
oT 24 no 72 yacoB wiu OoJiee (mpu HeoOxoaumocTr). Eciu B 30He XpaHeHUs
YCTAHOBJIEHA JyONIupYyIoIlas XOJOAWIbHAs YCTAHOBKA IIPU HPOBEICHUU
KapTUPOBaHMS 1E€JIECOO0PA3HO OTCIECAUTh pPabdOTy OO0OUX YCTPOMCTB,
MPEANOYTUTENILHO HA TPOTSYKEHUN OJIMHAKOBBIX BPEMEHHBIX HHTEPBAJIOB.

[lo 3aBepiieHHIO UCCIENOBAHUS TOBTOPHO MPOBOAUTCS CBEpKa
uHpOpMaIMi O CEPUITHBIX HOMEpPAX PEruCTPaTOpOB JAHHBIX, MECTaX HUX
pa3MelnieHruss B 30HE XPAaHEHUS C 3alUCAMH, CJeJaHHBIMU TIpU HX
pa3MeIleHNH;

K) 3arpy3ka u 00beIMHECHUE TaHHBIX.

JIaHHBIE C KaXJIOr0 PEruCcTpaTopa JAHHBIX NMEPEHOCATCS B KOMIIBIOTED
JUTSl KX TIOCTIeNYIOIIe 00pabOoTKK U MPOBEICHUS aHAN3a.

13. IIpoTokon KapTUPOBAaHUS  YTBEPKIACTCA  PYKOBOAUTEIIEM
opraHu3anuv U (uau) paOOTHUKOM OpTraHU3alUM, YIOJTHOMOYEHHBIM Ha
YTBEPKIECHUE MPOTOKOJIA.

B cnydae HeoOX0QuMOCTH BHECEHUS U3MEHEHUN U (WJIM) JOTIOJTHEHUH B
MPOTOKOJ, ero nepeodopmieHus, 1000e u3MeHeHne uHOOpMalUu ClIeayeT
YETKO yKa3aTh U YKa3aTh B MPOTOKOJIE IPUUNHY BHECEHUS U3MECHEHUS.

14. IIpoBeneHrEe KapTUPOBAHUS.

KaprtupoBanue mnpoBOOUTCS B COOTBETCTBUM C  YTBEPKIAECHHBIM
nporokosioMm. Ilepconan, paOoTaromuii B 30HE XpaHEHUS, CIEAyeT
ponH(GOPMHUPOBATH O IPOBEICHUN KAPTUPOBAHUS BO N30€KaHUE CITy4alHOTO
HapymieHuss pabOT ¢ OTKIIUEHHS PETUCTPATOPOB JIAHHBIX, YTPAThI

pPETUCTPATOPOB JaHHBIX U CO6paHHBIX JaHHBIX.


Здесь не учитывается нагрузка на данное оборудование в течение недели

Например,  если склад в сб и вс выходной, то данные по температуре в пн, вт, ср отличаются, когда мы проводим температурное картирование в пт. сб. вс.

Заменить на необходимо

работы
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[To okoOHYaHUIO UCCETOBAHUS PETUCTPATOPHI JAHHBIX CJIEAYyeT cOOpaTh,
JAHHbIE U3 MaMSITU BBITPY3UTh B KOMIIBIOTEDP ISl MOCIEAYIOIIETO aHaIu3a,
3aT€M OHU MOTYT OBITh OTKJIFOUEHBI.

15. AHanus3 gaHHBIX

a) MpeaBapUTENbHBIN AaHAIIN3.

Ha ocHoBaHMM CcOOpaHHBIX JaHHBIX MPOBOAUTCS aHAIU3 OOIIEH
TEMIIEpaTypHONl CTAaOMJIBHOCTH 30HBI XpaHEHUS U 3a(UKCHPOBAHHBIX
TeMIlepaTypHbIX  KojeOanuil. IlomydyeHHble  3HAUCHHUS  TEMIIEpaTyphbl
COTIOCTABIISIFOTCS C KPUTEPUSIMU TTPUEMIIEMOCTH.

[Ipy mnpoBeneHMM aHaiM3a OOIICH TEMIIEpaTypHOU CTAOMIHLHOCTHU
JOJKHBI YYUTHIBATHCA:

CIIOCOOHOCTh CHUCTEM, 00ECTICYMBAIOIINX 33JJaHHOE COCTOSTHUE CPEIbI C
KOHTPOJIUPYEMOM TEMIIEpaTypoM, MOJIJIEPKUBATH TEMIIEpATypy B MpeAenax
JOMYCTUMOTIO JIhana3oHa (Ipy HaJu4uu TaKOBOIO);

o0111asi TemneparypHasi CTaOMIBHOCTh UCCIIETyEMOM 30HbI XpaHEHUs, a
TaK)Ke JAuana3oH KoyieOaHui TeMneparypbl, HAOMIOABIIMXCS HA TPOTSXKEHUN
BCET0 UCCIIEAOBAHUS.

[Ipu ananu3e TeMiepaTypHbIX KoieOaHuii clieayeT MPUHUMATh B Pacuér
OTKJIOHEHUSI, 3a)MKCUPOBAHHBIC OT/ICTLHBIMU PETUCTPATOPAMHU JTAHHBIX;

0) MUHUMAaJIbHASI U MaKCUMaJIbHAsI TEMIIEpaTypa, OnpeaesieHue ropssuei
U XOJIOJHOM TOYEK.

[Ipu kapTUpoBaHWM HU3MEPSIOTCS KOJeOaHWsSI TeMIepaTypbl B 30HE
xpaHeHusi. [lonydeHHble JaHHBIE MO3BOJSIOT OMPEACIUTh MUHUMAJIbHOE U
MaKCUMaJIbHOE 3HAYEHUsI TEMIIepaTypbl HA KaXJOM PETHCTParope JaHHBIX,
3a()MKCUPOBAaHHOE B 30HE XPAHEHUS BO BPEMS UCCIICIOBAHMUS.

B Tabmune 2 npexacraBineHa dopma i 3alMCH MUHUMAJIBHOM U
MaKCUMAaJIbHOW TEMIIEpATyphl, a TAKXKE CPEAHUX 3HAUYCHUN TeMIeparyphl,

OIIMCAHHBIX B IIOAIITYHKTC «B» HACTOALLICI'O IIYHKTA.


измерений

требует разъяснения

Заданную температуру в помещении

Требует разъяснения

Датчики устанавливаются в зоне хранения, как говорилось выше, поэтому предложение можно исключить

По логике ниже должен быть основной анализ, но его нет


17

XonomHas W ropsiyasi TOYKA OIPEHENSIOTCS JUIA BBISBICHUS MECT
HauOosee NPEANOYTUTEIBHOIO pa3MEUIeHHs] JaT4yMKOB. YKa3aHHbIE TOUYKH
CJIEyEeT OINPENEATh Ul Pa3sHBIX CE30HOB, B CBA3U C TEM, YTO B 3UMHUU U
JIETHUWA TIEPUOJBI UX PACIIOJIOKEHUE U XapPAKTEPUCTUKNA MOTYT 3HAYUTEIBHO
pas3InyarbCs.

JIOMOTHUTENBHO Ba)XHO O0OpaliaTh BHUMaHHE HE TOJBKO Ha
MaKCUMaJIbHble 1 MHHHMMAaJIbHbIE 3HAYEHUs] TEMIIEpaTypbl, HO U Ha oOuue
BOCXOJSIINE U HUCXOJSIINE TPEHbl A1 GOPMUPOBAHMS IIPEICTABICHUS O
OyIylIHUX KOJeOaHUSIX TEMIIEPATYPHI;

B) CpEJIHUE 3HAYEHUS TEMIIEPATYPHI.

JJist KaXK 10 McClelyeMOoM 30Hbl XpaHEeHHUs 1IeJIECO00Pa3HO OMPENEIUTh
CPEIHIO apU(PMETHUECKYI0 TeMIleparypy MO KaXIOMYy pPErucTparopy
naHHbIX. JIaHHBIN MTOKa3arenb Haubonee HHPOPMATUBEH IJI1 MECT XpaHEHUS,
r7e HaOI0AAI0TCs IEPUOJUUECKU MTOBTOPSIOIINECS KOJIEOAHUs TEMIIEPaTyphbl
(cuHycouaanbHble KOJIEOaHUsS WM TMEPUOANYECKHE IUKOBBIE SIBJICHHUA), a
TaKKe KoJieOaHusl, 3aBUCSIINE OT MECTA Pa3MEILICHHS] PETUCTPATOPOB JAHHBIX.

C noMOmpI JAaHHOTO IIOKa3aTesisi MOXKHO OIPENENIUTh CPEIHIO
TEMIEPATypy Ui KaKIOM TOYKM PA3MELICHHs PETHCTpAaropa AaHHBIX 3a
IIEPUOJ IPOBEICHMS UCCIEA0BAHMs, a 3aTEM CPABHUTH MOJyYCHHBIE 3HAYCHUS
C LIEJIbIO BBISIBJICHUS TOYEK, B KOTOPBIX CPEAHsSl TeMmIeparypa CTaOWUIIbHO
BbILIE WM HWXKe. [IpocToe cpaBHEHME MHIAWBUAYAJIBHBIX 3HAYEHUM B HTOM
CIIy4ae MOKET OKa3aTbCs HEIPPEKTUBHBIM.

Taxxe cpegHue 3HA4YEHHUS MOTYT OBITh  HCIIOJIB30BAHBI  JJIA
ITOATBEPKACHHSI ICTUHHBIX TOPAYNX U XOJIOJHBIX TOYEK;

') UHTEpIIpETalUs PE3yJIbTaTOB U COCTABICHUE PEKOMEHIAIUH.

AHanu3 JaHHBIX [JJIs OLIEHKW OOIIel TemmeparypHoll cTaOMIIbHOCTU
UCCIIEAyEMOM 30HBI XPAHEHUS PEKOMEHAYETCS IMPOBOAUTH OTHOCHUTEIBHO

MPUHSATHIX KPUTEPUEB TPUEMIIEMOCTH.


Указанные точки могут значительно отличаться не только зимой и летом, но и:

1. При неравномерной загрузке помещения лекарственными препаратами

2. При смене работы оборудования, повышающего или понижающего температуру в помещении

3. Во время различных процессов, которые происходят в помещении (открытие ворот, отключение оборудования контроля температуры).

4. и др.

А если не совпадают, то что?

Мы говорим о том, что произошло отклонение, но оно не истинное?
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Ouenky oOmiel CTaOMIBHOCTH  YAEpKaHUSL  TeMIeparypbl B
UCCIIEyEMOM 30HE XpPAHEHHUS CIIElyeT OLEHUBATh C yY€TOM MaKCUMaJIbHOTO U
MUHUMAaJIbHOIO 3HAYEHUH TeMIleparypbl, 3a(UKCUPOBAHHBIX B TEUCHUE
UCCJIEyEMOT0 IIEpHOAA.

@dakTopbl, OOBICHSIOIIME HAOIIOZAEMBIE TEMIIEpaTypHbIe KoJieOaHus
(HampuMep,  pAaCIOJIOKEHUE  HArpeBaTeIbHOTO WM  OXJIAXIAIOUIEro
000pyIOBaHUS UIIH JIBEPEH), CIICTYET OMUCATh.

Cnenyer  HOpOBOAUTH  OLEHKY  IMOTEHLIMAIBHOIO  BO3JEHCTBUSA
NOCJEIOBaTeNbHBIX M (WJIM) pa30BbIX TEMIEPATYpHBIX KoJI€OaHUW U
OTKJIOHEHHI Ha COXPAHHOCTh TEPMOUYBCTBUTEIHLHOM MPOIYKIIUH.

Ha ocHOBaHMM JaHHBIX O KOJE€OaHUAX TEMIEPATypbl B TOYKaX
pa3MelIeHUs] PEerucTpaTopoB AAHHBIX CIEAYET BBIOpaTh PEKOMEHIyEMbIE
o0nacTu XpaHEeHUs [UIsi TEPMOUYBCTBUTEIBHOW MPOIYKIUHU, a TaKkKe
ONpEeAEINTh ONTHUMAJIbHbIE MECTa Pa3MEIICHUs] NAaTYUKOB JUIsl PYTHHHOTO
MOHHUTOPUHIA TEMIEpPaTypbl M KOHTPOJBHBIX JATYUKOB I AKTHBAIUH
CUCTEM 000TrpeBa U OXJIAXKICHUS 30HbI XPAHCHHSI.

16. Otuer 0 KapTUPOBAHUU

W TOroBbIM TOKYMEHTOM, COCTABICHHBIM IO PE3YyJIbTaTaM UCCIEI0BaHUS
TEMIIEPATypHbIX KOJEOAHMH B 30HAX XPAHEHHUS, SBISETCA OTYET O
KapTUPOBAHUH.

B oT4eT 0 kKapTUPOBAHUM CIIEYET BKIIOUUTH CIEIYIOLINE Pa3Iebl:

a) OOBEKT KapTUPOBAHMS (OMUCAHHUE HCCIIETyEeMOU 30HBI XPAaHEHUS );

0)cBeneHusT 00 YydYaCTHMKAX MCCIIENOBAaHUS (COCTaB COTPYIHUKOB
OpraHu3aliy, MPUHABIIUX YYaCTHE B MPOLEAYpPE KapTUPOBAHMUS);

B) oOmiass uHdopmaius (cBeeHUus 00 MCIHOJIb3YEMbIX perucTparopax
JaHHBIX, TEKCTOBOE M CXEMaTHYECKOE OMUCAHUE UX PACIIOJIOKEHUS IO 30HE

XpaHEHHUs, MporpaMMa UCCIICIOBAHMS );


Необходимо разъяснить относительно этой оценки 

Устанавливает специалист. Это штатное размещение для каждого оборудования и трогать его нельзя.


19

T) KpUTEPUU  TpUEMIEMOCTH  (TpeOOBaHUSI, KOTOPHIM  JOJIKHA
COOTBETCTBOBATH 30HA XPaHEHU);

1) ONMCAHUE TTPOBOIMMOTO UCCIIEA0BAHUS;

€) pe3yJIbTaThl UCCIIeI0BaHMs (pacueT MUHUMAJIbHOW, MaKCUMaJIbHOU U
CpEeIHEN TEMIEparypbl, OINPEACICHUE XOJOJAHOM U TOpSYEH TOYEK,
YCTAHOBJICHHE CTAaOWJIbHBIX OO0JIaCTell XpaHEHUs, yKa3aHWE TeMIepaTyphl
BHEIIHEN CpeAbl NOpU NPOBEACHUM KapTUPOBAaHUS B 30HAX XPaHEHHS,
HMMEIOIINX HEMOCPEACTBEHHBIN KOHTAKT C BHEITHEU CPEIo);

) BBIBOIBI M pEKOMEHAAIMu (00Iiee 3aKIOYeHUe, OIMCHIBAIOIIEE
MPUTOHOCTb UCCIIEIYEMOI0 OOBEKTa JUIsi XPaHEHUsI TEPMOUYBCTBUTEIBHOM
MPOYKIIUU, PEKOMEHAAIIMU U 3aMEUYaHusl);

3) HE0OXOIMMBbIE MIPUIOKEHHUS (Hampumep, XapaKTEPUCTUKH
UCCIIENYeMOT0 OOBEKTa C YKa3aHHEM TOYEK pa3MEIIEHUsS PpErucTparoB
JAHHBIX;

1) CXO/HBIC JaHHBIC, MPEACTABICHHBbIE B BHUAC TaOJMIbI JAaHHBIX B
cooTBeTCTBYIOMIEM dopmare (Tabnuia 1 u 2);

K) 1aHHBIE B (popMme Tabmuubl ¥ rpaduKku Temmeparyp s Kaxigoro
perucTparopa aHHBIX B AJIEKTPOHHOM BHJI€ WU HAa OyMaXHOM HOCHTEIE,
UCIIOIb3YEMOIO B KapTUPOBAHWU;, MCXOAHBIE PE3YJIbTAThl aHAIW3a JAHHBIX,
BKJIIOYAsl XOJIOJHYIO U TOPSAYYIO TOYKHU; KITFOYEBHIE JOKYMEHTHI M 3allUCH,
COCTAaBJICHHBIC TIPU KapTUPOBAHUM; OTUETHl 00 OTKJIOHEHHUSIX, B TOM YHUCIIC
bopMBI TS OTIMCAHUS KOPPEKTUPYIOMINX U MPEAYTPEKAAIONTUX TCUCTBUM;

1) nH(OpMaIHIo, MOATBEPKIAIONIYI0O METPOJIOTUYECKYIO MPUTOAHOCTH
UCIIOIb3YEMBIX PETUCTPATOPOB JAHHBIX ).

[Tprumepbl peKOMEHIaIuH 1Mo pe3yabTaTaM MIPOBEACHHOTO KapTUPOBAHUS

MOT'YT BKJIFOYATh B CC6$I, HO HC OI'paHUYINBATHCA:


Необходимо разъяснить, потому что требований очень много.

Неоходимо разъяснить, что это: все что написано выше?

Может "зоны"?

Ошибка

Необходимо пояснить

Необходимо пояснить
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a)uepTexku (cxeMbl) WM HMHOOPMAIMIO C YKa3aHHEM MECT, He
COOTBETCTBYIOIIMX YCJIOBHUSM XpaHCHHS, YCTAaHOBJICHHBIX B HCCIEAYEMOM
30HE, KOTOpPbIE JOJDKHBI OBITh UCKIIFOUCHBI B TAIbHEHIIIEM W3 30HBI XpaHEHUS.

0) mpeJIoKEeHUsT O MEPEMENIEHUHU CTAIMOHAPHBIX JAaTYMKOB CUCTEMBbI
MOHUTOPHUHIA TEMIIEPATYPhl BHYTPH CKJIAJICKON 30HBI;

B) IPEJIOKEHUS TI0  PEryJIupoBaHUI0  (3amMeHe) o0opyaoBaHUs,
MOJIIEP>KUBAIOIIETO YCIOBUS KOHTPOJIUPYEMOU CPEIbL;

T') IPUHATHE PEIICHUS 00 M3MEHEHUH Ha3HAYCHUS CKJIQJICKOM 30HBI U3-
3a €€ HEMPUTOAHOCTH JJIsl XpaHEHUS TEPMOYYBCTBUTEIHHON MPOTYKIIUH.

Otyer cocraBisieTcs Ha OyMakHOM HocuTene W (uiau) B (opme
AJICKTPOHHOTO JIOKYMEHTAa M YTBEPKJAeTCsl JIUIIOM, OTBETCTBEHHBIM 3a

MPOBEJECHUE KapTUPOBAHUS.

Tabnura 1
PacrniosioxeHnune perucTparopoB JaHHBIX
ID HOMED CepuitHbiil Homep Ha | BeicoTa ycranoBku | [Ipumedanne
perucrparopa HOMED CXEMeE perucrparopa
JTAHHBIX perucrparopa JaHHBIX, M
JAHHBIX

* (V)
— 3aI0JIHSAETCS B Cllyyae OTIMYUs cepuitHoro Homepa ot ID Homepa


Температуры в помещении

Необходимо разьяснить
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Tabmuna 2
Pacnipenenenue temmeparypsl
ID nomep Cepuiinbiii HoMep | MunumanbHas | MakcumanbHast Cpennsis CootBeTcTBHE
perucrparopa perucrparopa TeMIlepaTypa, | TEeMIeparypa, | TEMIEpPArypa, | YCTaHOBIECHHOMY
JAHHBIX JAHHBIX C C C JMana3ony
Ja HET

Jlara u Bpems Hauaja KapTUPOBAHMUS:

JlaTra 1 BpeMsi OKOHYaHUsI KAPTUPOBAHUSL:

3 (9]
3aIllOJIHACTCA B ClIydac OTIIMYUA CEPUHUHOIO HOMEpPA OT ID HOMEpa


Что имеется в виду?

Начало температурного картирования,

Время установки приборов контроля или

Время начала регистрации данных ?

Наверное, никто не будет серийный номер прибора использовать как ID




